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PRUFBERICHT

Ermittlung der Rutschhemmung auf der Schiefen Ebene gemaf DIN 51130 und BGR 181

Bezug: Ihr Auftrag RS vom 23.11.2012

Probe: EHA-Industrierost, Art. 91700,
Proben-Nr. F 690

Prifdatum: 06.12.2012

Prafdurchfihrung: Die Prifung der rutschhemmenden Eigenschaften des Bodenbelags erfolgte
entsprechend der DIN 51130 (Prifung von Bodenbeldgen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschatft -
Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene). Der kritische
Neigungswinkel auf der Schiefen Ebene (vgl. Anlage) wurde mit 2 Prifpersonen ermittelt. Die
Prufpersonen wurden am gleichen Tag kalibriert.

Priufergebnis und Bewertung: Der korrigierte mittlere Akzeptanzwinkel betrug 27,0°.
Die Probe entspricht der Bewertungsgruppe R 11.

Gultigkeitsdauer: Mit Riicksicht auf mégliche Anderungen im Vorschriftenwesen und technische
Neuerungen ist das Prifzeugnis auf die Dauer von 5 Jahren befristet.

Hinweise: Dieser Prifbericht gilt fur das o. g. Produkt in Verbindung mit der Ausfihrung der
gepruften Oberflachenstruktur.

(Prof. Dr. Kahl, Hochschullehrer) (Dipl.-Ing. Windhovel, Laborleiter)

Anlage: Erlauterungen zur Prifeinrichtung gemald BGR 181



